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zugehörige Trafo-Stationen
und ggf. Löschwasservorhaltung
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Detail:
Trafo-Gebäude (1:100)

Detail:
Modulausrichtung

Legende

wassergebundene befestigte
Fläche (Kies / Schotter)

geplantes Extensivgrünland

geplante Heckenpflanzung

430.00 Höhenlinie im 5.00 m Raster

KatastergrenzeGrenze des räumlichen Geltungsbereichs

40 m Baubeschränkungszone 5 m Begrenzung Gewässerrandstreifen

geplante Zaunanlage:
Höhe 3,00 m mit 0,20 m Bodenabstand

19.50 Bemaßung geplante Toranlage

PV-Anlagen-Modul
(unterliegende Fläche als geplantes
Extensivgrünland)

geplantes Trafo Gebäude (versiegelt)

vorhandener Holzmast der
Telekom-Freileitung,
lichte Höhe ca. 5.50 m

vorhandene Telekom-Freileitung
Leitungstiefpunkt min. 4.50 m über dem
vorhandenen Gelände

Detail i.M.: 1:500
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Stadt Halver

Vorhaben- & Erschließungsplan
"Freiflächensolarenergieanlage nordöstlich

Edelkirchen"

Planbearbeitung
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Grenze der Gehölzbestände

Schemaschnitt 1:100

Fläche für Batteriespeicher &
zugehörige Trafo-Stationen
und ggf. Löschwasservorhaltung

geplanter Gehölzstreifengeplantes Straßenbegleitgrün


